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Na podstawie § 3 rozporzadzenia MENIS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) przeprowadzono w dniu
31.07.2012r. kontrol¢ po przerwie trwajacej od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.07.2012r. w dziatalnosci

oswiatowej przedszkola.

Sklad komisji:

1. Sylwia Sobczak — dyrektor Przedszkola.

2. Monika Zmudzka - dozorca.

3. Ewa Wisniewska- intendent.

4. Magdalena Musiat — Spoteczny Inspektor Pracy.

ZAKRES KONTROLI:

1. Teren wokoél placowki
a) Wejscie na teren przedszkola — oznaczenia, zabezpieczenia

Wszystkie niczbedne oznaczenia umieszezone na budynku i bramic przedszkola
b) Ogrodzenie terenu placowki (stan barierek)

Ogrodzenie terenu przedszkola w stanie dobrym — nie ma uszkodzen plotu i bramy.

¢) Nawierzchnia drdg i przejéc (drogi dojazdowe, chodniki, zabezpieczenie otworow
kanalizacyjnych i studzienek)

Drogi dojazdowe utrzymane w nalezytym porzadku, chodniki w stanic dobrym, studzienki
zabezpieczone prawidtowo.

d) Odprowadzenie wody i Scickow, stan urzadzen kanalizacyjnych
Bez zastrzezen.
e) Oswictlenic terenu

Teren oswictlony wyznaczonymi punktami — dokonany przeglad elektryczny.



f) Boisko — stan techniczny i zamocowanie bramek, koszy i innych urzadzen do zabawy i gier

Urzadzenia utrzymane w dobrym stanie. Zostal wymieniony piasek w piaskownicy w miesiacu
sierpniu.

2. Czes¢ zewnetrzna budynku
a) Wejscie glowne do budynku - o$wietlenie, oznakowanie stan techniczny
Wejscie glowne do budynku — oswietlenie nad drzwiami , stan techniczny - dobry
b) Elewacja budynku — po modernizacji stan bardzo dobry
¢) Stan pokrycia dachowego, kominow
Pokrycie dachowe — nowe. Kominy wentylacyjne- obrobione, doprowadzone do nalezytego stanu.
d) Stan rynien, krat, okien, gzymsow, urzadzen odgromowych-dobry.
3. Czesé wewnetrzna budynku
a) Korytarze — stan podtdg, instrukcje bhp, gasnice

Podtogi w nalezytym stanie. Umieszczone instrukcje bhp i p.poz.. Gadnice rozmieszczone w
wskazanych miejscach.

b) Schody — stan techniczny stopni, por¢cze, oznakowanie zejs¢

Stan techniczny stopni schoddw bez zastrzezen. Porgcze nie posiadaja uszkodzen, stan techniczny
dobry.

¢) Drzwi wewnetrzne i okna — stan techniczny, kierunck otwicrania, kraty, lokalizacja kluczy

Drzwi wewngtrzne czg$ciowo starego typu jednak spelniaja warunki techniczne — kierunek otwierania
prawidiowy.. Okna PCV —stan techniczny dobry

Klucze u 0s0b odpowiedzialnych za mienie.

d) Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz wlacznikoéw
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane odpowiednimi znakami.
4., Sale do zajec

a) Stan techniczny podtdg, stolarki drzwiowej i okiennej
W salach — bez zastrzezen
b) Oswictlenie, gniazda elektryczne

Bez zastrzezen. W miesigcu sierpniu zostat dokonany przeglad instalacii elektrycznej, w ktorym nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

c) Wentylacja
Bez uwag ze strony kominiarza

d) Zamocowanie tablic, gablot i innych urzadzen (grzejnikow, polek)



Mocowania tablic, polek, grzejnikéw — bez zastrzeze.
€) Stan mebli i wyposazenia

Meble w salach sa nowe, wyjatek jedna sala-5-latki (cze$é mebli nowych, cze$é starych ale w
dobrym stanie).

o. Pomieszczenia sanitarne
a) Tlosc kabin (punktow) dla chlopcéw i dziewczat-stan sanitarny dobry.
b) Tlos¢ czynnych punktow i ich stan (umywalki, miski ustepowe)

W lazience na parterze znajduja si¢ 6 umywalek i 4 sedesy.

W lazience na pigtrze znajduje si¢ 6 umywalek i 4 sedesy

W lazience dla personelu znajduja sig¢ 2 umywalki i 1sedes.

W lazience na pigtrze znajduja si¢ 1 umywalka i 1 sedesy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne sg w stanie dobrym.

¢) Ogrzewanic, o§wictlenie, stan posadzki, czystosé

Ogrzewanie budynku przedszkolnego z cieptowni Picc elektryczny ;nowy, grzejniki po czesciowej

wymianie ( do wymiany czekaja pomieszezenia kuchenne, 11 korytarz, tazienka na parterze.
Oswictlenie prawidtowe. Pomieszczenia utrzymane w nalezytej czystosci._

6. Szatnie, stoléwki, jadalnie
a) Stan podtog, stolarki drzwiowej i okiennej, stan wyposazenia, czystosé
Bez zastrzezen.
b) Zamocowanic wieszakow w szatni
Bez zastrzezen.
7. Pomieszczenie kuchni i zaplecza kuchennego
a) Stan posadzki, kratek Sciekowych
Bez zastrzezen.
b) Sprawnos¢ wentylacji
Bez zastrzezen
¢) Instrukcje bhp i obstugi urzadzen
Instrukeje bhp i obstugi urzadzen umicszezone w odpowiednich migjscach.
d) Wyposazenie apteczki pierwszej pomocy
Apteczka pierwszej pomocy wyposazona prawidtowo.

€) Oznaczenie wytacznikow pradu



Wytaczniki gléwne gazu i pradu oznakowane.
f) Stan sanitarny w pomieszczeniach
Pomieszczenia utrzymane w nalezytym stanie sanitarnym.
g) Wykonanic zalecen Inspekcji Sanitarnej

Na dzien 30 czerwcea 2012r. nic ma zalecen Inspekcji Sanitarne; dotyczacych stanu technicznego
pomieszczenia kuchni i pomieszezen jej przyleglych.

8. Piwnice i poddasza
a) Zabezpieczenia przed dostgpem

Drzwi do piwnicy znajdujg si¢ wewnatrz budynku. Okna zawsze sprawdzane i zamykane przez osobg
koniczaca pracg w danym dniu.

b) Oznakowanie mediéw
Nie dotyczy.
¢) Znaki ewakuacyjne
Nie dotyczy.
9. Kotlownia —
a) Uprawnienia osob obstugujacych-obshuguje pracownik gazowni
b) Instrukcje bhp
c) Wentylacja i o§wictlenie-bez zastrzezen
10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
a) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — zapoznanie pracownikow

Wszyscy pracownicy nowo zatrudniani sa na biezaco zapoznawani instrukcjami p.poz. i bhp.
Pracownicy zatrudnieni znaja znajdujace sie na placéwee instrukcje.

b) Oznakowanie drég ewakuacyjnych
Prawidlowe

¢) Rozmieszezenie sprzetu przeciwpozarowego
Prawidlowe
11. Instalacje w obrebie placowki

a) Instalacja elekiryczna (oznakowanie i dostepno$é do gléwnego wylacznika, oznakowanie i
zamknigcie skrzynek i rozdzielni, badania i pomiary)

Glowny wytacznik pradu oznakowany i dostepny dla oséb odpowiedzialnych. Badania i pomiary
wykonane w miesiacu sierpniu — bez zastrzezen.



Przeglad dokonany w miesigcu sierpniu— instalacja sprawna .
Wentylacja w pomieszczeniach kuchni prawidlowa.

b) Instalacja piorunochronna (badania i pomiary, stan techniczny)
Instalacja piorunochronowa — sprawna — Protokét nr 46/09 z dna 28.09.2009r.

¢) Instalacja grzewcza i wentylacyjna (przeglady przewodéw spalinowych, odpowicdnia
temperatura, obudowanie grzejnikéw w pomieszczeniach)

Instalacja c.o. —nowo zalozona.

Przegladu kontroli przewodéw kominowych dokonano w miesigcu maju — Protokét nr 7/2015 z dnia
05.05.2015r.

d) Instalacja wodno — kanalizacyjna (oznakowanie i dostep do gléwnego zaworu wody,
zabezpieczenie studzienek, przecieki, plamy na murach swiadczace o uszkodzeniach)

Instalacja wodno-kanalizacyjna -bez zastrzezen.

Podpisy 0s6b dokonujacych kontroli:
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Uwagi:

Zalecenia dotyczace przepisow bhp i p.poz sa w 100% zrealizowane-Protokt z 23 .08.2012r. PPSP w
Zninie.

Na podstawie wynikow z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowos¢ do rozpoczecia zajed

dydaktyczno-wychowawczych w Przedszkolu nr 2 w Barcinie w dniu 01.09.2015¢..
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Planowany plan rozwoju placéwki w zakresie wzbogacenia wyposazZenia i remontéw na rok 2016
Planowany zakup materiatéw i wyposazenia:

“zakup, czasopism dla dzieci i pedagogicznych dia nauczycieli, zakup znaczkdéw
pocziowych, ok. 1.400,-z

“zakup Srodkow czysiosci ok. 3.500,-z



*zakup szafek do Il sali przedszkolnej 3.400

*koszty zwigzane z utrzymaniem ogrodu przedszkolnego, materiaty do drobnych napraw
wykonywanych we wiasnym zakresie. ok. 1.200,- zt

“materiaty kupowane do réznego rodzaju napraw wykonywanych przez konserwatora
1.500,-zt

*zakup materiatow biurowych i papierniczych oraz materiatéw do wyposazenia klas
2.500,-z

W zakupie pomocy naukowych planuje sie zakup zabawek dla dzieci
miodszych 3 i 4-letnich. W biezgcym roku dysponowalismy matg kwotg na jeden
oddziat 0k.200 zt. Srodki takie daja mozliwosé zakupu tylko niezbednych pomocy
do zaje¢ plastycznych.

W zakupie ustug remontowych planuje sie:
*malowanie kuchni, zmywalni

*biezace naprawy

Stolowki szkolne i przedszkolne

Uzupetnienie wyposazenia kuchni (zakup naczyn kuchennych, garnkow itp.) ok.
1.420,00 z

zakup farb do drobnych prac remontowych (malowanie kuchni i zmywalni przez
konserwatora) ok. 700,00 z

srodki czystosci ok. 1.500,00 zt

remont zmywalni na parterze 4.500,00zl



