Zaktad Kominiarski Nell Polgert- Martwijczuk Barcin dnia 05.05.2015r.
ul. Zninska41a 88 - 190 Barcin

kom. 603-115-993

NIP 556-105-07-36

PROTOKOL nr 7/2015
Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodoéw kominowych i podigczen; wentylacyjnych w budynku
Przedszkola nr 2 w Barcinie przy ul. Artylerzystow 3

zostato przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawienia mistrza kominiarskiego Pawta Martwijczuka

w oparciu o artykut 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.Nr 156. poz. 1118 z 2006 roku —
tekst jednolity z poZniejszymi zmianami), oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy
szczegbtowe | obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

Kontrolg objeto przewody kominowe grawitacyjne wentylacyjne tacznie z elementami budowlanymi (urzadzeniami
pomocniczymi) majacymi bezposredni zwigzek z prawidtowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:

Stan techniczny przewodéw kominowych dobry.

Przewody i podtgczenia kominowe poddawane kontroli i czyszczeniu.

Dostep do czyszczenia i kontroli przewodéw i podiaczen dobry.

Kominy zakoriczone ptyta betonowg z bocznymi wylotami.

Kratki wentylacyjne o odpowiednich wymiarach i na przepisowych wysokosciach.
Przewody wentylacyjne wykazujg odpowiedni cigg kominowy.

UWAGI:

Brak wentylacji biura i gabinetu dyrektora.

Przewody i podigczenia kominowe nadajg sig do uzytku.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: MAJ 2016 .
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